1 Toplotna &rpala zrak/voda kot npr.: MAXA i—Max 06115 zrak/voda; Qgr=106,68kW; Qhl=106,3kW

/.h1,2,3,4 — Zaporna loputa DN125 s pogonom kot npr.. GIA tip GA-WA552011-NE094100
2 Hranilnik toplote oz. hladu V=4000 |

3 Kalorimeter kot npr.:ltron AXONIC, gqp=60 m3/h + CF55 z Modbus kartico; DN100, prirobniéne izvedbe

C.ol Obtozna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6/10-R7, P=1.410W
4 Prenosnik toplote — Alfa Laval AQ4L-FM Alloy 304, NBRB Clip ON, 155pl

5 Requlacijski ventil kot npr.. STAF DN125, Kvs=294; dp=5kPa

6 Magnetni separator kot npr.: Spirotrap mulj Magnet Standard DN125; Qn=72 m3/h

7 Naprava za vzdrZevanje tlaka kot npr.: GIA AIR=SEP AS—T-100/6, Pel.=750W

P.1 Tripotni/preklopni ventil DN125 s pogonom kot npr.: GIA Tip 3260 + 3374

P.2 Tripotni/preklopni ventil DN125 s pogonom kot npr.: GIA Tip 3260 + 3374

C.02 Obtotna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6/10-R7, P=1.410W
8 Naprava za vzdrZevanje tlaka kot npr.: Giaflex Preso—mat NOVA 5/70-15; Pel.=750W
.03 Obtoéna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 80/0,5-12 PNE/10-R7, P=1.410W

TOPLOTNA POSTAJA DOGREVANJE

20 Prenosnik toplote — Alfa Laval tip CB110AQ-30L—F + izolacija

68 Prehodni ventil DN30 s pogonom kot npr.: GIA GA-=WA552007-NE054100,

5 Kombi ventil s pogonom kot npr.: SAMSON tip 2423 + pogon tip 5827

9 Kalorimeter CF ECHO II, gp=15 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN50, prirobni¢ne izvedbe
60 Krmilnik TROVIs 5573-110x

TOPLOTNA POSTAJA PRIPRAVA TSV

68 Prehodni prirobnigni ventil Samson 3213 DN15 (kvs=2,5),
z elektromotornim pogonom Samson 5825-10, 24V

41 Spiralni prenosnik toplote, Trgocomerce PT-S 2/1,65 D INOX

C.1 Crpalka Grundfos MAGNA3 25—40, PN10, 1=230V, Pel.=9-50W

5 Diferenéni koli¢inski requlator TA—Requlator, DKH 512 Fc20 DN25/20 NP25

9 Kalorimeter Almess tip CF—E-II-1,5-190 D, DN20, PN16, z M—BUS—overjen

.2 Crpalka Grundfos UPS 20-60 N 150 — INOX, PN10, =230V, Pel.=35-90W

C.c Cirkulacijskaa &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO—Z 25/0,5-8 PN 16, P=160W
RP2 — kot npr.: ZILMET Hydro—plus DUO TM — pretogna, Y=500I, G11/2"

DN50
DALJINSKO OGREVANJE N

DOT 2C 100/70C

Qog=427 kW (110/70°C)
qog=12,42 m3/h e — —

T |

‘ RAZDELILEC OGREVANJA IN HLAJENJA

| VEJA 1 — REZERVA
| VEJA 2 - CEuCE
‘ M.2 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN40; kvs=25; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO

‘ C.2 — Obtogna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7, P=570W
‘ R.2 — Regulacijski ventil STAD, DN5O, Kvs=32,3 mB/h, dp=5kPa

‘ VEJA 3 — Inkubator JUG

‘ M.3 = Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DNSO; kvs=40; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
‘ C.3 — Obtoéna &rpalka kot npr.. WILQ Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7, P=550W
‘ R.3 — Requlacijski ventil STAF, DN65, Kvs=85 m3/h, dp=5kPa
‘ K.3 Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, gp=10 m3/h + CF55 z Madbus krtico; DN40, dp=9Pa, G2”
| VEJA 4 — Inkubator SEVER
‘ M.4 — Tropotni me3alni ventil z ele. pogonom DN40; kvs=25; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
C.4 — Obtozna trpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7, P=570W
‘ R.4 — Regulacijski ventil STAD, DN50, Kvs=32,3 m3/h, dp=5kPa
‘ K.4 Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, qp=10 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN40, dp=6kPa, G2”
‘ VEJA 5 — K

C.5 — Obtodna &rpalka kot. npr.. WILQ Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6-R7, P=1.410W
R.5 — Requlacijski ventil STAF, DN100, Kvs=185 m3/h, dp=>5kPa
K.5 Kalorimeter ltron AXONIC, gp=40 m3/h + CF55 z Modbus kartico; DN80, prirobni¢ne izvedbe
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i i I
i i |
| |
1 REZERVA 2 CELCE (KN+Kon.) ||| 3 Inkubator JUG (KN+Kon) || 4 Inkubator SEVER (KN+Kon)
Qog=17,0 kW (45/400C) || Qog=162 kW (45/40C) | Qog=35 kW (45/40C) [
qog=1,84 m3/h lill qog=1.84 m3/h lill gog=0.61 m3/h 5 Kemijski institut
Qhl=43,45 kW (9/14°C) 1l Qni=5498 kW (8/157C) [l Qni=38.74 kW (8/137) QhI=178,92 kW (8/15C)
qog=7,45 m3/h H}\ qog=9,42 m3/h H}\ qog=6,64 m3/h ghl=30,66 m3/h
|

dp=90 kPa

dp=85 kPa Il dp=80 kPa il dp=110 kPa

VEJA 6 — KLET

M.6 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN20; kvs=6,3; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
C.6 — Obtogna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10—-R7, P=160W

R.6 — Regulacijski ventil STAD, DN25, Kvs=8,59 m3/h, dp=5kPa

K.6 — Kalorimeter CF ECHO Il, qp=2,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=9kPa, G1”

VEJA 7 — CELICE

M.7 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN40; kvs=25; dp=10kPa, kot npr.. BELIMO
C.7 — Obtotna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7, P=280W
R.7 — Regulacijski ventil STAD, DN50, Kvs=32,3 m3/h, dp=5kPa

VEJA 8 — Inkubator JUG

M.8 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN32; kvs=16; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
C.8 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7, P=280W
R.8 — Regulacijski ventil STAD, DN50, Kvs=32,3 m3/h, dp=5kPa

K.8 Kalorimeter CF ECHO I, gp=6,0 mB/h + CF55 z Modbus krtico; DN40, dp=9kPaq, 62"

VEJA 9 — Inkubator SEVER

M.9 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN32; kvs=16; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
€.9- Obtoéna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7, P=250W
R.9 — Regulacijski ventil STAD, DN40, Kvs=19,3 mS/h, dp=5kPa

K.9 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=3,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN25, dp=10kPa, G11/4”

VEJA 10 — KI

€10 — Obto¢na &rpalka kot. npr: WILO Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7, P=550W
R.10 — Regqulacijski ventil STAF, DN65, Kvs=85 m3/h, dp=5kPa

K10 — Kalorimeter CF ECHO Il, gp=15,0 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN50, dp=16kPa, prirobniéni

*************************************** 1

| |

\}\ \}\ !

i il

i i

Il I

i il

| }u

| 6 KLET || 7 ceuce 8 Inkubator JUG 9 Inkubator SEVER 10 Kemijski institut
Qog=9,89 kW (45/40°C) }H Qog=38,84 kW (45,/407C) Q0g=27,92 kW (35/30°C) Q0g=19,18 kW (35/30°C) Q0g=294,53 kW (70,/50°C)
qog=1,72 m3/h Il qog=6,74 m3/h qog=4,84 m3/h qog=3,33 m3/h

dp=55 kPa h dp=70 kPa dp=80 kPa

dp=90 kPa

RAZDELILNIK/ZBIRALNIK DN300, L=2,0m Lol
RAZDELILECHLAJENJE RAZDELILEC OGREVANJE
Qhl=319,07 kW (8/13'C) HLAJENJE/OGREVANJE Qog=36,7 kW (70,/50°C)
qhi=54,68 m3/h qog=1,59 m3/h
DN125
7777777777777777777 .

Ogrevanje (ogrevanije delu na obeh razdelilcih):
— P.1 deluje v smeri AB—A

|
|
— P.2 deluje v smeri A—AB |
— /.0.1 odprt ‘
|
|
|
|

Hiajenje (omogoceno ogrevanje na razdelilcu talnega/radiatorskega)

— P.1 deluje v smeri AB-B
- P.2 deluje v smeri AB-B
— Z.a.1 zaprt

D100 ? § RAZDELILNIK/ZBIRALNIK DN200, L=2,3m
[an)

RAZDELILEC OGREVANJE

Q0g=390,36 kW (70/50°C) OGREVANJE

qog=16,92 m3/h

VEJA 7.5 — OGREVANJE
K.7.5 — Kalorimeter CF ECHO I, qp=2,5 mﬁ/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=6kPa, G1”
R.7.5.1 — Regulacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 m3/h, dp=5kPa
M.7.5.2 — Tropotni me3alni ventil z ele. pogonom DN15; kvs=2,5 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
€.7.5.2 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos PICO 15/0,5-8, P=75W
R.7.5.2 — Requlacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 m3/h, dp=5kPa

VEJA 2.5 — OGREVANJE in HLAJENJE

K.2.5 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, qp=2,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=6kPa, G1”

R.2.51 — Regqulacijski ventil STAD, DN25, Kvs=8,59 m3/h, dp=>5kPa

VEJA 7.6 — OGREVANJE

K.7.6 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=2,5 mS/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=6kPq, G1”
R.7.6.1 — Regulacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 m3/h, dp=>5kPa

M.7.6.2 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN20; kvs=4,0 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO

€.7.6.2 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos PICO 25/0,5-8, P=75W
R.7.6.2 — Regulacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa

R.2.6.17 — Regqulacijski ventil STAD, DN25, Kvs=8,59 mB/h, dp=>5kPa

K.2.6 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, gp=2,5 mB/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=6kPa, G1”

|
|
|
|
|
VEJA 2.6 — OGREVANJE in HLAJENJE
|
|
|
|
|

VEJA 7.4 — OGREVANJE

K.7.4 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=1,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15, dp=10kPa, G3/4"

R.7.4.1 — Regulacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 mS/h, dp=5kPa

M.7.4.2 — Tropotni meSalni ventil z ele. pogonom DN15; kvs=0,63 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO

€.7.4.2 — Oototna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos PICO 15/0,5-8, P=75W

VEJA 2.4 — OGREVANJE in HLAJENJE

K.2.4 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, qp=0,6 m3/h + CF55 z Modbus krtica; DN15 dp=6kPa, G3/4”
R.2.4.1 — Requlacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa

|
|
|
|
|
‘ R.7.4.2 — Requlacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 mf)/h, dp=5kPa
|
|
|
|
|

KONVEKTORUJI, KLIMAT

VEJA 7.5 — OGREVANJE

|

|

|

|

|

| |
| VEJA 2.3 — OGREVANJE in HLAJENJE
|

|

|

|

|

K.7.3 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=1,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15, dp=10kPa, G3/4"
R.7.3.1 — Regqulacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa
M.7.3.2 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN15; kvs=0,63 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO

€.7.3.2 — Obtoéna érpalka kot. npr.. WILO Stratos PICO 15/0,5-8, P=75W
R.7.3.2 — Regqulacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 m3/h, dp=5kPa

K.2.3 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, qp=0,6 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15 dp=6kPa, G3/4”
R.2.3.1 = Requlacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 mS/h, dp=95kPa

KONVEKTORUJI, KLIMAT

VEJA 7.1 — OGREVANJE

K.7.1 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=1,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15, dp=10kPa, G3/4"
R.7.1.1 — Regqulacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa

M.7.1.2 — Tropotni mesalni ventl z ele. pogonom DN15; kvs=0,65 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
€.7.1.2 — Obtoéna érpalka kot. npr.. WILO Stratos PICO 15/0,5-8, P=75W

R.7.1.2 — Regulacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 mS/h, dp=5kPa

VEJA 2.1 — OGREVANJE in HLAJENJE

K.2.1 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, qp=0,6 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15 dp=6kPa, G3/4”
R.2.1.1 — Requlacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 mS/h, dp=5kPa

KONVEKTORJI, KLIMAT

VEJA 7.2 — OGREVANJE
K.7.2 — Kalorimeter CF ECHO I, gp=1,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN15, dp=10kPa, G3/4"
R.7.2.1 — Regulacijski ventl STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa
M.7.2.2 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN15; kvs=0,63 dp=10kPa, kot npr.: BELIMO
€.7.2.2 — Obtoéna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos PICO 15/0,5-8, P=75W
R.7.2.2 — Requlacijski ventil STAD, DN15, Kvs=2,56 m3/h, dp=5kPa

VEJA 2.2 — OGREVANJE in HLAJENJE

K.2.2 — Kalorimeter CF ECHO Il Kombo, gqp=2,5 m3/h + CF55 z Modbus krtico; DN20, dp=16kPa, GI
R.2.2.1 — Regulacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 mB/h, dp=5kPa

KONVEKTORJI, KLIMATI

Qog=2,70 kW (45/40°C)

QhI=13,70 KW (3/14°C)
q0g9=2,35 m3/h

/ Prezratevanje lab.

DN32

DN125

g

7

8
BT 5
12
Priprava TSV
Qog=24,37 kW (100/70°C)
qog=0,7 m3/h

Priprava TSV

Qog=24,37 kW (70/50°C)
gog=1,06 m3/h

dp=30 kPa

CIR.
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} Avtomatski sistem priprave vode:
‘ — vzdrZevanje stati¢nega tlaka
| — kompenzacija tla¢nih raztezkov
| — odplinjanje in dopolnjevanje sistema \W ********** e
‘ — kot npr.: Giaflex Preso—mat NOVA 5/70-150 ‘m
| — Pel.=750W, 230V, AC m\
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Qog=427,06 kW (70/50°C)

Vodomer TV DN15
Qn=2,5 m3/h

pet—-
Akumulator STV

T
34@77:’

DN15

DN15

DN32

DN32
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DN32

Vodomer HV DN25, Qn=6,3 m3/h

sV

1. Krogelna pipa
2. Krogelna pipa_kratka veza
3. Krogelna pipa za manometer
4. Lovilec nesnage z magnetnim vioZzkom
5. Regulator pretoka in tlaéne razlike
6. Krogelna pipa za izpust
7. Manometer, O - 16 bar, 0 — 25 bar
8. Termometer, 0 - 160° C
9. Merilnik toplotne energije
10. Temperaturno tipalo merilnika toplotne energije
11. Koli¢inski regulator
12. Nepovratni ventil
13. Krogelna pipa za zragenje
14. Lovilec zraka_klasi&ni
15. Lovilec zraka avtomatski
16. Umirjevalna cev
B) HiSna postaja z internimi toplotnimi napravami
20. Prenosnik toplote klasi¢ni za OGR
21. Prenosnik toplote_plo8&ni za OGR
22. Krogelna pipa
23. Obtotna ¢rpalka_dvojna
24. Varnostni ventil. OGR
25. Multifunkcijska naprava za vzdrZevanje tlaka z funkcijo izlo€evanja plinov
26. Naprava za vzdrZzevanje tlaka in kompenzacijo raztezkov
27. Zaprta raztezna posoda_OGR
28. Zaporni ventil z varovalom
29. Nepovratna loputa z vzmetjo_medprirobni¢na
30. Nepovratni ventil
31. Lovilnik nesnage
32. Krogelna pipa za manometer
33. Manometer 0 - 6 bar, 0 — 10 bar
34. Termometer 0- 130°C
35. Krogelna pipa za izpust
36. Ventil za hidravliéno uravnoteZenje pretoka
37. Vodomer hladne sanitarne vode
38. Prestrujni ventil
40. Obtoé&na &rpalka — primar TSV
41. Prenosnik toplote_klasi&ni za pripravo TSV
42. Prenosnik toplote - predgrevanje TSV
43. Prenosnik toplote - dogrevanje TSV
44. Akumulator tople sanitarne vode
45. Bojler z grelnim registrom
46. Polnilna ¢rpalka za TSV
47. Varnostni ventil_vzmetni
48. Cirkulacijska ¢rpalka za TSV
49. Krogelna pipa_navojna
50. Lovilec nesnage_navojni
51. Protipovratni ventil_navojni
52. Raztezna posoda za TSV — pretocna izvedba
53. Mehanski prekristalizator za meh&anje vode
54. Impulzni sistem za meh&anje vode
55. Ro¢ni regulacijski ventil z indikacijo preto¢ne koli¢ine
56. Regulator tlaka z manometrom 6-2 bar
57. PoSevnosedezni ventil za uravnoteZenje pretoka
60. Elektronski regulator oziroma krmilnik
61. Varnostni termostat s funkcijo TR-STW
62. Varnostni termostat s funkcijo STW
63. Temperaturno tipalo (Tt) za funkcijo omejevanja temperature povratka
64. Temperaturno tipalo (Tt)
65. Tipalo zunanje temperature (Tz)
66. Tipalo prostorske temperature (Tn)
67. Merilnik tlaka (Tp)
68. Prehodni ventil z elektromotornim pogonom
69. Kombinirani regulacijski ventil z elektromotarnim pogonom
70. Elektromotorni krogelni ventil
71. Tri potni me8alni ventil z elektromotornim pogonom
72. Tri potni razdelilni ventil z elektromotornim pogonom
73. Stiri potni mesalni ventil z elektro pogonom
74. Cevni lo¢evalnik

A) Prikljuéna postaja

—
01 — Podometna omarica 60x60x10(14)
> — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod
@%7 Vodomeri(HV=DN20, TV—DN20, C—DN15)
02 — Podometna omarica 30x30x11
— Zaporni ventili (1)
— Cistilni kos (2)
- MTCV=A (3)
— nepovratni ventil (4)
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LOKALNA RAZDELILNA POSTAJA KI OGREVALNI KROGI KLIMATOV HLADILNI KROGI |
VEJA 10.1 — Radiatorsko ogrevanije VEJA 10.3.1 — Klimat medetaZa, predgrevanie VEJA 5.1 — Konvektorji ‘
M.10.1 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN20; kvs=4; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO M.10.3.1 — Tropotni meSalni ventil z ele. pogonom DN25; kvs=10,; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO M.5.1 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DNZ25; kvs=10; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO ‘
€101 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, P=160W €10.3.1 — Obtozna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PNB/10-R7, P=160W €.5.1 — Obto&na &érpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7, P=160W ‘
R.10.17 — Requlacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 mS/h, dp=5kPa R.10.31 — Requlacijski ventil STAD, DN25, Kvs=8,59 mS/h, dp=6kPa R.5.1 — Regulacijski ventil STAD, DN32, Kvs=14,27 mﬁ/h, dp=>5kPa ‘
VEJA 10.2 — Talno ogrevanje VEJA 10.3.2 — Klimat medetaZa, dogrevanie VEJA 5.2 — Klimat medetaZa, hlajenje ‘
Y = ] Y M.10.2 — Tropotni me3alni ventil z ele. pogonom DN25; kvs=10; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO M.10.3.2 — Tropotni medalni ventil z ele. pogonom DN25; kvs=10; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO M.5.2 — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN32; kvs=16; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO ‘
LOKALNI ODCEP ZA KN ‘ ‘ LOKALNI ODCEP ZA KN €.10.2 — Obtocna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, P=160W €.10.3.2 — Obto¥na Erpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PN6/10-R7, P=160W €.5.2 — Obtotna &rpalka kot. npr.. WILO Stratos MAXD 32/0,5-12 PN6/10-R7, P=320W ‘
VEUA 31 — KLIMAT Inkubator JUG ‘ ‘ VEUA 41 — KLUMAT Inkubator SEVER R.10.2 — Regulacijski ventil STAD, DN32, Kvs=14,2 m3/h, dp=5kPa R.10.3.2 — Requlacijski ventil STAD, DN32, Kvs=14,2 m3/h, dp=5kPa R.5.2 — Requlacijski ventil STAD, DN40, Kvs=19,3 m3/h, dp=5kPa ‘
MB.W ~ Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN32; kvs=16; dp=10kPa, kot npr.. BELIMO | | NVA.ZH ~ Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN20; kvs=4; dp=10kPa, kot npr.. BELIMO YEJA 10.5 — Klimati ogrevanje VEJA 10.3.5 — Khm'qt k\vef * og@vame VEJA 5.3 — Khm.(]t KL h\c.ueme. |
C.3.1 — Obtogna érpaka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7, P=320W | | C.41 — Obto&na érpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7, P=275W €.10.3 — Obtogna ¢rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 50/0,5—8 PN6/10-R7, P=390W WO.B,Z — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DN65; kvs=63; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO M.S.B — Tropotni mesalni ventil z ele. pogonom DNBS; kvs=63; dp=10kPa, kot npr.: BELIMO ‘
R.3.1 — Requlacijski ventil STAD, DN32, Kvs=14,2 m3/h, dp=5kPa R.4.1 — Requlacijski ventil STAD, DN20, Kvs=5,39 m3/h, dp=5kPa R.10.3 — Requlacijski ventil STAF, DN65, Kvs=85 m3/h, dp=5kPa C.10.3.2 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 50,/0,5-9 PN8/10-R7, P=550W €.5.3 — Obtotna &rpalka kot. npr.: WILO Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7, P=950W
P.3.1 — Prenosnik kot npr.: Alfa Laval CB112—46H ‘ ‘ P.4.1 — Prenosnik kot npr.: Alfa Laval CB20—110H P.10.3 — Prenosnik kot npr.: Alfa Laval CB110-64M R.10.3.2 — Requlacijski ventil STAF, DN65, Kvs=85 m3/h, dp=5kPa R.5.3 — Requlacijski ventil STAF, DN80, Kvs=123 m3/h, dp=5kPa ‘
RP.3.1 — Zilmet Solar Plus, V=12I, G3/4" | | RP.41 — Zimet Solar Plus, V=121, 63/4 RP.10.3 — Zilmet Solar Plus, V=501, G1” RP.5.1 — Zilmet Solar Plus, V=50, GI |
V3.1 — Varnostni ventil DN15, solar, pod=3bar ‘ ‘ VW4.1 — Varnostni ventil DN15, solar, pod=3bar VW10.3 — Varnostni ventil DN23, solar, pod=5bar V5.1 — Vamostni ventil DN25, solar, pod=5bar ‘
/P.3 — Zaporni ventil DN50 s pogonom kot npr.: GIA GA—WA552007-NE054100 B /P.4 — Zaporni ventil DN50 s pogonom kot npr.. GIA GA-=WA552007-NE054100 o P.5.1 — Prenosnik kot npr.. Alfa Laval AQ4L-FG Alloy 304, NBRB Clip ON, N LEGENDA
|
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ELEKTRICNA POVEZAVA IN KOMUNIKACIJA:
— Obdelano v elektro projektu
CELICA 4 CELICA 3 CELICA 1 INKUBATORJ JUG INKUBATOR SEVER KEMIJSKI INSTITUT 4x
e e S 1l - — — 0 1l e O e . e O e e O e e
01 — Podometna omarica 60x60x10(14) | | 01 — Podometna omarica 60x60x10(14) | | 01 — Podometna omarica 60x60x10(14) | | 01 — Podometna omarica 60x60x10(14) 01 — Podometna omarica 60x60x10(14) | | - Podometna omarica 60x60x10(14) | 01 — Podometna omarica 60x60x10(14) | | 01 — Podometna omarica 60x60x10(14)
> — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod ><1 — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod > — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod > — Zaporni ventli — dimenzije kot razvod > — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod > — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod > — Zaporni ventili — dimenzije kot razvod
p J p J p ) p J p J p J p J p )
— Vodomeri(HY—=DN20, TV-DN20, C-DN15) | | — Vodomeri(HV-DN20, TV-DN20, C-DN15) | | @%7 Vodomeri(HV=DN20, TV-DN20, C-DN15) | | @%7 Vadomeri(HV-DN20, TV-DN20, C-DN15) — Vodomeri(HV-DN20, TV-DN20, C—DN15) | | — Vodomeri(HV—DN20, TV-DN20, C-DN15) | — Vodomeri(HV-DN20, TV-DN20, C—DN15) | | @%7 Vodomeri(HV=DN20, TV-DN20, C-DN15)
02 — Podometna omarica 30x30x11 ‘ | 02 - Podometna omarica 30x30x11 ‘ | 02 - Podometna omarica 30x30x11 ‘ | 02 — Podometna omarica 30x30x11 02 — Podometna omarica 30x30x11 ‘ | 02 - Podometna omarica 30x30x11 | 02 - Podometna omarica 30x30x11 ‘ | 02 - Podometna omarica 30x30x11
~ Zaporni ventili (1) ‘ ‘ ~ Zoporni ventili (1) ‘ ‘ ~ Zaporni ventili (1) ‘ ‘ ~ Zoporni ventili (1) ~ Zaporni ventili (1) ‘ ‘ ~ Zaporni ventli (1) ‘ ~ Zoporni ventili (1 ‘ ‘ ~ Zaporni ventili (1)
— Cistilni kos (2) | | — Cistilni kos (2) | | — Cistilni kos (2) | | — Cistilni kos (2) — Cistilni kos (2) | | — Cistilni kos (2) | — Cistilni kos (2) | | — Cistilni kos (2)
— MTCV=A (3) — MTCV=A (3) - MTCV=A (3) - MTCV-A (3) — MTCV=A (3) — MTCV=A (3) — MTCV=A (3) - MTCV-A (3)
— nepovratni ventil (4) | | — nepovratni ventil (4) | | — nepovratni ventil (4) | | — nepovratni ventil (4) — nepovratni ventil (4) | | — nepovratni ventil (4) | — nepovratni ventil (4) | | — nepovratni ventil (4)
| | 01 02 | | | | 02 | | | 01 02 | | 01 02
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DN25 DN15 DN25 DN15 DN25 DN15 DN25 DN25 DNT5 DNZ25 DN15
DN20 DN20 DN20 DNZ20 DN20 DN20

DOVOD — MESANICA GLIKOLA

POVRATEK — MESANICA GLIKOLA

SANIT. HLADNA VODA
SANIT. TOPLA VODA
CIRKULACIJA

T Detajl podometne omarice z opremo za cirkulacijo T

Podometna omarica
30x30x11 z opremo

\ \
\ \
‘ 2 2 1 - zapomi ventil DN15 ‘
2 - Zistilni kos DN15

\ 3-MTCV -ADN15 \
\ \
\ \

4 - nepovratni ventil DN15

- — Cesta 11/18, Velenje
omaz seklll“: S.p tomaz.sekulic@amis.net

NVESTIOR /7 NAROONK Mestna ob&ina Velenje, Titov trg 1

3520 Velenje

OBJEKT / LOKACIJA: TGCH U B ‘4 O
Industrijska cona Starag vas Velenje

DEL PROJEKTA / FAZA:

4 — NACRT S PODROCJA STROJUNISTVA

VSEBINA / NASLOV RISBE: L.
Vezalna shema strojnice

IME_IN_PRIMEK: STROKOVNA IZOBRAZBA: ID. 8T. PRI IZS: PODPIS:
VODJA PROJEKTA: “ i
Rok ZEVART u.d.i.a. LAPS A—=1367
POOBLASCENI INZENIR: « K _
Toma? SEKULIC  u.d.is. 7S S—1161 Qb yliz
DATUM: PROJEKT / FAZA: MERILO: STEVILKA PROJEKTA: STEVILKA NACRTA: 8T. RISBE:

April

2024 P/ 34,/2022 202404 24




