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TLORIS SITUACIJE

št. lista:

sodelavci:

načrt:

pooblaščeni inženir

merilo:številka projekta: vrsta projekta:

faza projekta:

vodja projekta:

številka načrta: datum:

investitor:

/

izhod na prosto

možnost notranjega napada

delovna površina

dovozna pot za intervencijska vozila

podtalni hidrant

LEGENDA :

elektro omara

zbirno mesto

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri
delu d.o.o.

Opekarniška cesta 15d, SI - 3000 Celje
Tel.: +386 3 428 23 10
Fax: + 386 3 428 23 21

email: info@kova.si

M 1:200PZI

Milan DOBOVIŠEK, dipl.inž.el.
IZS TP-0743

NAČRT POŽARNE VARNOSTI

JANUAR 2024PV2024-2400012 1

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje

TEHNOLOŠKI INKUBATOR TechHUB i.4.0

/

nadtalni hidrant

objekt:



392.11

etažiranje meteorne vertikale
pod stropom kleti do priključitve

na glavno meteorno kanalizacijo

etažiranje meteorne vertikale
pod stropom kleti do priključitve

na glavno meteorno kanalizacijo

preboj plošče nad kletjo
fi 140 mm

preboj nosilca nad vrati
fi 140 mm

teme preboja je 42 cm pod ploščo kleti

preboj plošče nad pritličjem
fi 140 mm
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K.01_03

K.01_02

skladišče biomase
K.05_01 K.05_02 K.05_03

K.01_05

K.01_04

K.04_04 K.04_05

linija za suho 3D formiranjepilotna linija za mokro 3D formiranje

K.04_01
Liofilizator

K.04_07

K.04_08
mini brizgalni stroj

K.04_06

sušilnik
večje dimenzije
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K.04b_01

Sintetizator plina:
tekoči dušik

K.04b_02

priprava DEMI vode
MINIRO 8 ali 16

K.03_01

Visokotlačni visokotemperatirni
šaržni reaktor: 10L

K.03_02

Stekleni reaktor: 10L

Stekleni reaktor: 2L

K.03_03

K.03_04

K.03_05

Visokotlačni visokotemperatirni
šaržni reaktor: 50L

K.02a_01

dvižni voziček in viličar

IBC posoda
z lovilno posodo
1000 L
H 

2O 
2

(do 35%)

IBC posoda
1000 L
z lovilno posodo

IBC posoda
1000 L
z lovilno posodo

IBC posoda
600 L
z lovilno posodo

stalaže za shranjevanje biomase

navozna tehtnica
s klančino - 1500 kg

NFC

NFC

N
FC KI

NFC KI

N
FC KI

NFC MOV

NFC MOV

server soba za 300L
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samo dovod vode in odtok
sanitarno opremo dobavi najemnik

samo dovod vode in odtok
sanitarno opremo dobavi najemnik

samo dovod vode in odtok
sanitarno opremo dobavi najemnik

N
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O
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N
FC, AJP

EI60-C3
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EI60-C3

EI
60

-C
3

EI60-C3EI60-C3

EI
60

-C
3

EI60-C3

EI60-C3

EI60-C3

EI
60

-C
3

EI
60

-C
3

AJ
P

EI60-C3
AJP

EI60-C3
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600 L
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Procesna hala
K.01

A: 147,44 m2
epoksi

tehnični prostor 1
K.02

A: 51,22 m2
epoksi

tehnični prostor 2
K.03

A: 43,38 m2
epoksi

tehnični prostor 3
K.04

A: 50,99 m2
epoksi

skladišče biomase/odpadki
K.05

A: 50,50 m2
epoksi

stopnišče
K.06

A: 16,70 m2
keramika

celica 1
K.08

A: 88,60 m2
epoksi

celica 2 - predprostor
K.12

A: 31,50 m2
epoksi

celica 3
K.16

A: 81,65 m2
epoksi

celica 4
K.21

A: 81,69 m2
epoksi

celica 5
K.26

A: 145,77 m2
epoksi

celica 6
K.31

A: 145,61 m2
epoksi

hodnik
K.36

A: 14,19 m2
epoksi

tehnični prostor 1b
K.37a

A: 228,78 m2
epoksi

tehnični prostor 2
K.38

A: 39,74 m2
epoksi

tehnični prostor 3
K.39

A: 76,43 m2
epoksi

manipulacijske površine
K.40

A: 745,61 m2
epoksi

dvigalo
K.07

A: 5,25 m2
estrih

C1-stopnišče
K.09

A: 11,93 m2
keramika

C1-prostor 1
K.10

A: 2,61 m2
keramika

C1-prostor 2
K.11

A: 5,80 m2
keramika

C2-stopnišče
K.13

A: 11,93 m2
keramikaC2-prostor 1

K.14

A: 2,85 m2
keramika

C2-prostor 2
K.15

A: 5,57 m2
keramika

C3-stopnišče
K.17

A: 11,83 m2
keramika

C3-prostor 1
K.18

A: 5,33 m2
keramika

C3-prostor 2
K.19

A: 3,99 m2
keramikaC3-prostor 3

K.20

A: 8,11 m2
keramika

C4-stopnišče
K.22

A: 12,04 m2
keramika

C4-prostor 1
K.23

A: 5,31 m2
keramika

C4-prostor 2
K.24

A: 3,50 m2
keramika

C4-prostor 3
K.25

A: 8,27 m2
keramika

C5-stopnišče
K.27

A: 11,72 m2
keramika

C5-prostor 1
K.28

A: 5,23 m2
keramika

C5-prostor 2
K.29

A: 3,63 m2
keramika

C5-prostor 3
K.30

A: 10,04 m2
keramika

C6-stopnišče
K.32

A: 11,72 m2
keramika

C6-prostor 1
K.33

A: 5,23 m2
keramika

C6-prostor 2
K.34

A: 4,11 m2
keramika

C6-prostor 3
K.35

A: 9,57 m2
keramika

Hladna soba
K.04a

A: 22,32 m2
epoksi

rezervoar
K.04c

A: 8,70 m2
epoksi

uvozno/izvozna klančina
K.41

A: 129,97 m2
asfalt

tehnični prostor 1 - šaržni reaktor
K.02a

A: 13,29 m2
epoksi

strojnica reverzne osmoze
K.04b

A: 25,03 m2
epoksi

server MOV 1
K.36a

A: 24,10 m2
epoksi

server MOV 2
K.36b

A: 12,24 m2
epoksi dvigalo

K.36c

A: 3,45 m2
epoksi

tehnični prostor 1a
K.37

A: 61,46 m2
epoksi

elektro prostor
K.38a

A: 17,06 m2
epoksi

strojnica
K.38c

A: 77,97 m2
epoksi

prostor za varnostne sisteme
K.38b

A: 18,45 m2
epoksi

tovorno dvigalo
K.05a

A: 7,36 m2
epoksi

skladišče kemikalij
K.05b

A: 24,49 m2
epoksi
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št. lista:

sodelavci:

pooblaščeni inženir:
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- OPOZORILNI ZNAK ZA SONČNO ELEKTRARNO
MORA BITI NAMEŠČEN PRED VHODOM V OBJEKT

- LOKACIJA POSTAVITVE MODULOV

- ODSTRANITEV MODULOV NAD POŽARNIM SEKTORJEM
ZAŠČITENEGA STOPNIŠČA, ČE STREHA NE ZAGOTAVLJA REI 60

- 1m ODMIK OD ROBA STREHE

- 2m ODMIK MODULOV MED POLJI 40x40 m

JANUAR 2024PZI

/

MIN. 1m ODMIK JE POTREBNO ZAGOTOVITI PRI VSEH POŽARNO NEODPORNIH POVRŠIN (OKNO,
KUPOLA, SVETLOBNIK, DIMNIKI, ODUŠNIKI, PREZRAČEVALNE NAPRAVE, STREŠNI VENTILATORJI,
AGREGATI, KLIMATI, IPD.), KI EVENTUELNO NISO OZNAČENE.

MIN. 0,5m ODMIK JE POTREBNO ZAGOTOVITI OB STRELOVODNI TRASI, KI NA NAČRTU NI OZNAČENA

TLORIS POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE STROKOVNA PRESOJA POŽARNE VARNOSTI

ODMIK MODULOV
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